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17 1200 195 12,5 2000 

18 1250 205 13,5 4000 

19 1300 220 14,5 6000 

20 1350 235 15,5 8760 

21 1400 255 16,5 2000 

22 1450 270 17,5 4000 

23 1500 285 18,5 6000 

24 1425 295 19,0 8760 

25 1325 280 18,0 2000 

26 1225 265 17,0 4000 

27 1125 250 16,0 6000 

28 1025 240 15,5 8760 

29 925 215 14,0 6000 

30 825 205 13,5 4000 
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3. ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ 

 

При загрузке силового трансформатора на 30% нагрузочные 

потери мощности примерно равны потерям холостого хода. В среднем 

на каждом трансформаторе теряется до 7% передаваемой мощности. 

Работа трансформатора в режиме холостого хода или близком к нему 

вызывает излишние потери электроэнергии не только в самом 

трансформаторе, но и по всей системе электроснабжения (от самого 

трансформатора до источника питания) из-за низкого коэффициента 

мощности. 

 

3.1 Определение потерь электроэнергии в двухобмоточном 

трансформаторе 

 

Для расчета потерь электроэнергии в двухобмоточном 

трансформаторе необходимы данные по техническим характеристикам 

трансформаторов, например, из справочника, а также данные по 

расходу активной Wа (кВт∙ч) и реактивной Wр (квар∙ч) электроэнергии 

за расчетный период. 

Технические характеристики трансформатора: 

- номинальная мощность трансформатора Sн- кВ∙А; 

- потери холостого хода (потери в стали) трансформатора - ;, кВтPxx  

- потери короткого замыкания (потери активной мощности в меди 

обмоток) трансформатора при номинальной нагрузке - ;, кВтPкз  

- ток холостого хода трансформатора Iхх, %; 

- напряжение короткого замыкания трансформатора – Uкз,  %; 

- потери реактивной мощности при холостом ходе трансформатора 

рассчитываются по выражению: 
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;,
100

,%
квар

I
SQ хх

нхх                                          (12) 

- потери реактивной мощности при коротком замыкании 

трансформатора рассчитываются по выражению: 

;,
100

,%
квар

U
SQ кз

нкз                                         (13) 

Расчет потерь электроэнергии в трансформаторе производится в 

следующей последовательности: 

а) определяются фактические или расчетные данные по расходу 

электроэнергии за расчетный период по показаниям счетчиков 

активной энергии - Wа (кВт∙ч) и по показаниям счетчиков реактивной 

энергии -  Wр (квар∙ч); 

б) рассчитывается tgφср из соотношения: 

арср WWtg /                                              (14) 

а затем средневзвешенный коэффициент мощности – соsφср. 

Для предприятий, у которых электросчетчики установлены на 

стороне первичного напряжения (до абонентского трансформатора с 

высшим напряжением от 35 кВ и выше), tgφср рассчитывается по 

выражению:  

   ааррср WWWWtg  /                        (15) 

в) определяется коэффициент загрузки (нагрузки) 

трансформатора КЗ по выражению: 

,
cos срnн

а
з

ТS

W
К


                                    (16) 

где nТ  – полное число часов работы трансформатора, час. в месяц, 

которое принимается равным: в январе, марте, мае, июле, августе, 

октябре, декабре- 744 час; в апреле, июне, сентябре, ноябре-720 час; в 

феврале-672 час. (для високосного года- 696 час).   
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Если трансформатор отключается на праздничные дни или 

выходные дни, то указанное время nТ  должно быть уменьшено на это 

время отключения трансформатора. 

Потери активной электроэнергии в трансформаторе 

рассчитываются по выражению: 

,,2 чкВтТКРТРW рабзкзnхха           (17) 

а потери реактивной электроэнергии в трансформаторе 

рассчитываются по выражению: 

,,2 чкварТКQТQW рабзкзnххр         (18) 

где рабТ - число часов работы трансформатора с номинальной 

нагрузкой, час. в месяц, которое принимается равным для предприятий, 

работающих в одну смену-200час; в две смены- 450 час; в три смены- 

700час. 

 

3.2 Методика оценки экономии электроэнергии при замене 

недогруженных трансформаторов промышленных, городских и 

сельских потребителей 

 

Методика предназначена для приближенной оценки расчетным 

способом экономии электроэнергии при замене недогруженного 

трансформатора трансформатором меньшей мощности [4]. 

Величина условной экономии электроэнергии аW  определяется 

разностью потерь арW  активной энергии в недогруженном 

(фактически работающем) трансформаторе и аналогических потерь 

активной энергии амW  в заменяющем трансформаторе меньшей 

мощности, при этом потери активной энергии в обоих указанных 
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трансформаторах (двухобмоточных) определяются по известному 

выражению: 

амара WWW                                     (19) 

Более подробное выражение для определения экономии 

электроэнергии за счет изменения потерь энергии в трансформаторах 

при их замене имеет следующий вид: 

  ,
cos 2

2

22 



























 





р

Г

нм

кзм

нр

кзр

nххмххра
Т

W

S

Р

S

Р
ТРРW    (20) 

где ххрР
, кзрР

, нрS
- соответственно, потери активной 

мощности холостого хода, потери активной мощности короткого 

замыкания, а также номинальная мощность работающего 

трансформатора, кВт, кВт, МВА, которые, в частности, для 

напряжений обмоток 10/0,4 кВ выбираются по справочникам; nТ
, рТ

- 

соответственно, годовое время включения и годовое время работы 

трансформаторов с нагрузкой, час; К3=Sc/Sн- коэффициент загрузки 

трансформаторов; 
cos


р

Г
с

Т

W
S – среднесменная нагрузка 

трансформаторов, МВА; соsφ - средневзвешенное значение 

коэффициента мощности питаемых потребителей WГ - годовой расход 

активной энергии, определяемый по счетчику, установленному на 

подстанции, тыс.кВт∙ч. 

Полное число работ (включения) трансформаторов Тн в году при 

отсутствии данных об их отключениях можно принять равным: 

Тн=8760 ч. (365 дней/год). 
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Годовое время работы трансформаторов с нагрузкой Тр для 

промышленных и приравненных к ним потребителей можно принимать 

Тр=2400; 5000; 8400 ч в год, соответственно, для односменной, 

двухсменной и трехсменной работы предприятий. 

Для сельскохозяйственных, коммунально-бытовых потребителей 

значение Тр выбирается из табл.3. в зависимости от характера нагрузки 

и значения среднесменной нагрузки трансформатора Sc. 

Таблица 3 

Sc,  кВА Тр, ч, при характере нагрузки (при односменной 

работе) 

коммунально-

бытовой 

(cosφ=1) 

  

производственной  

(cosφ=0,8) 

смешанной 

cosφ=1) 

До 10 

10-20 

20-50 

50-100 

100-250 

Более 250 

900 

1200 

1600 

2000 

2350 

2600 

1100 

1500 

2000 

2500 

2700 

2800 

1300 

1700 

2200 

2800 

3200 

3400 

 

Мощность заменяющего трансформатора целесообразно 

выбирать с учетом коэффициента загрузки в зависимости от категории 

потребителей по выражению: 

з

с
м

К

S
S                                               (21) 
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где Кз - коэффициент загрузки трансформатора, значение которого 

зависит от категории по надежности питающихся от него 

потребителей: 

Кз=0,65-0,7 (при преобладании нагрузок I-й категории для 

двухтрансформаторных ТП); 

Кз=0,7-0,8 (при преобладании нагрузок II-й категории для 

двухтрансформаторных ТП в случае взаимного резервирования 

трансформаторов на низшем уровне); 

Кз=0,9-0,95 (при преобладании нагрузок II-й категории и наличии 

централизованного (складского) резерва трансформаторов, а также при 

нагрузках III-й категории). 

Экономия электроэнергии при снижении активных потерь 

электроэнергии определяется по выражению: 

рубСWС СГа ,                                       (22) 

где ∆Wa – снижение потерь электроэнергии за счет замены, например, 

на трансформатор меньшей мощности, кВт∙ч, CСГ-среднегодовая 

стоимость (тариф) электроэнергии, руб/кВт∙ч, которая определяется из 

договоров потребителя электроэнергии с электроснабжающей 

организацией. 

 

Пример 

Требуется определить величину потерь электроэнергии, 

связанных с недогрузкой трансформатора ТМ-1000-10/0,4 кВ, 

питающего сельский район. Годовой расход активной электроэнергии 

по данным счетчика составил Wа=651 тыс. кВт∙ч. Характер нагрузки 

смешанный  cosφ =0,95. 

Решение  
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1. Определяем приближенное значение среднесменной нагрузки 

трансформатора: 

Sc=651000/(3400∙0.95)=202 кВА, 

где Тр- годовое время работы  трансформатора с нагрузкой, 

полученное по колонке 3 из табл.3, составит: Тр=3400 ч. в год. 

2. Для полученного значения Sc=202 кВА из табл. 3 (колонка 3) 

находим скорректированное значение Тр, которое составит 3200 ч. в 

год. 

3.Откорректированное значение  трансформатора определяется 

по выражению: 

  .21495,03200/651000 кВАSс   

4.Определяем расчетную мощность заменяющего 

трансформатора в соответствии с выражением (21): 

.285
75,0

214

.

кВА
К

S
S

максз

с
м   

Следовательно, выбираем трансформатор ТМ-400-10/04 кВ с 

номинальной мощностью Sнм = 400 кВА 

5.Определяем экономию электроэнергии за счет изменения 

потерь энергии при замене на трансформатор с меньшей номинальной 

мощностью (20): 

      .951995,03200/6514,0/9,51/2,12876095,045,2 2222 годвчкВтWа 

  

6. Экономия электроэнергии при снижении активных потерь 

электроэнергии при замене на трансформатор с меньшей номинальной 

мощностью при ССГ (руб./кВт∙ч) составит: 

.2855739519.. рубСWС СГаэнэл   
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Исходные данные 

Таблица 4 

№ варианта Тип 

трансформатора 

WГ, тыс. кВт∙ч cosφ 

1,16 ТМ-50/10/0,4 20 1,0 

2,17 ТМ-60/10/0,4 40 0,8 

3,18 ТМ-63/10/0,4 45 0,85 

4,19 ТМ-100/10/0,4 66 0,87 

5,20 ТМ-160/10/0,4 92 0,9 

6,21 ТМ-180/10/0,4 103 0,91 

7,22 ТМ-250/10/0,4 136 0,93 

8,23 ТМ-320/10/0,4 116 1,0 

9,24 ТМ-400/10/0,4 261 0,8 

10,25 ТМ-560/10/0,4 424 0,84 

11,26 ТМ-630/10/0,4 492 0,89 

12,27 ТМ-750/10/0,4 563 0,92 

13,28 ТМ-1000/10/0,4 637 0,86 

14,29 ТМ-1600/10/0,4 762 0,83 

15,30 ТМ-1800/10/0,4 820 0,8 
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4.ЗАМЕНА НЕЗАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ 

Если средняя нагрузка электродвигателя составляет менее 45% 

номинальной мощности, то замена его менее мощным 

электродвигателем всегда целесообразна и проверки расчетами не 

требуется. При нагрузке электродвигателя более 70% номинальной 

мощности можно считать, что замена его нецелесообразна. 

При нагрузке электродвигателя в пределах 45…70% 

номинальной мощности целесообразность их замены должна быть 

подтверждена уменьшением суммарных потерь активной мощности в 

электрической системе и в электродвигателе. 

Эти суммарные потери активной мощности могут быть 

определены по выражению: 

   ,1 ..
222

нанххэнннххсум РкРкQккQР      (23) 

где ххнхх IUQ  3 - реактивная мощность, потребляемая 

электродвигателем из сети при холостом ходе, квар; Ixx-ток холостого 

хода электродвигателя, А; Uн -номинальное напряжение 

электродвигателя, В; нн РРк / - коэффициент нагрузки 

электродвигателя; Р-средняя нагрузка электродвигателя, кВт; Рн -

номинальная мощность электродвигателя, кВт; н
н

н
н tg

Р
Q 


 - 

реактивная мощность электродвигателя при номинальной нагрузке, 

квар; н -к.п.д. электродвигателя при номинальной нагрузке; нtg -

производная от номинального коэффициента мощности 

электродвигателя; эк  -коэффициент изменения потерь; 























 










1

1

н

н
нхх РР потери активной мощности при холостом 
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ходе электродвигателя, кВт; 





















 






1

11
.

н

н
нна РР - прирост 

активной мощности в электродвигателе при нагрузке 100%, кВт; 

на

хх

Р

Р

.


 - расчетный коэффициент, зависящий от конструкции 

электродвигателя и определяемый, например, из выражения: 

 
;

,%,%100

,%

ххн

хх

Р

Р







                                 (24) 

где ,%ххР - потери х.х. в % активной мощности, потребляемой 

электродвигателем при нагрузке 100%. 

Пример 

Необходимо проверить рентабельность замены электродвигателя 

А92-2 с номинальной мощностью Рн=125 кВт, работающего с 

нагрузкой Р=70 кВт, электродвигателем А82-2 с номинальной 

мощностью Рн=75 кВт. 

Коэффициент изменения потерь принимаем равным          kэ=0,1 

кВт/квар. 

Решение 

Параметры электродвигателя А92-2 составляют Рн=125 кВт; 

Uн=380В; н =0,92; cosφ=0.92; Ixx=71A; ΔPxx=4,4 кВт. 

Определяем: 

;6,46107138033 3 кварIUQ ххнхх    

;58426,0
92,0

125
кварtg

Р
Q н

н

н
н  


 

0,770/125/  нн РРк  
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%;52,3100
125

4,4
100,% 




н

хх
хх

Р

Р
Р  

   
;8,0

4,492100

52,3

,%,%100

,%










ххн

хх

Р

Р


  

кВтРР
н

н
нна 04,6

8,01

1

92,0

92,01
125

1

11
. 

















 























 






 

   кВтРсум 58,1204,67,04,41,0587,07,016,46 222' 

 

Параметры электродвигателя А82-2 составляют Рн = 75 кВт; 

Uн=380В; н = 0,91; cosφн = 0.92; Ixx = 42.6A; ΔPxx = 3.2кВт. 

Определяем: 

;9,27106,4238033 3 кварIUQ ххнхх    

;35426,0
91,0

75
кварtg

Р
Q н

н

н
н  


 

0,9370/75/  нн РРк  

%;27,4100
75

2,3
100,% 




н

хх
хх

Р

Р
Р  

   
;9,0

27,491100

27,4

,%,%100

,%










ххн

хх

Р

Р


  

кВтРР
н

н
нна 9,3

9,01

1

91,0

91,01
75

1

11
. 

















 























 





 

   кВтРсум 97,99,393,02,31,03593,093,019,27 222'' 

 

В результате замены незагруженного электродвигателя А92-2 на 

электродвигатель А82-2 меньшей номинальной мощности получили 
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снижение потерь активной мощности в двигателе и электрической 

сети, равное: 

.61,297,958,12''' кВтРРР сумсум   

Замена незагруженных электродвигателей, даже если она 

оправдана расчетом, может производиться только после тщательной 

проверки возможности их полной загрузки за счет правильного 

использования приводимых ими рабочих машин. Это мероприятие 

оправдано в тех случаях, когда двигатель выбран неправильно и 

завышен по мощности по сравнению с рабочей машиной. Установка 

двигателя пониженной мощности как бы узаконивает недостаточное 

использование рабочей машины и в перспективе может служить 

препятствием для полного использования ее при соответствующем 

усовершенствовании технологического процесса. 

 

Исходные данные 

Таблица 5 

№ вар. Рн.1, кВт Рнагр, кВт Рн.2, кВт 

1,16 200 140 160 

2,17 160 100 110 

3,18 132 70 75 

4,19 110 65 75 

5,20 90 50 55 

6,21 75 48 55 

7,22 55 34 37 

8,23 45 20 22 

9,24 37 19 22 

10,25 30 13 15 
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Продолжение таблицы 5 

11,26 22 12 11 

12,27 18,5 9 11 

13,28 15 6,3 7,5 

14,29 250 164 200 

15,30 315 215 250 
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5.ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА (ЧРП) 

 

Алгоритм расчета экономического эффекта применения ЧРП в 

насосных станциях ЦТП коммунальной сферы [5]: 

1. Определяется средний расход холодной воды в час на ИТП или ЦТП, 

Qср м
3
/час: 

 ./
720

3.
часм

МQ
Q

челср

ср


                             (25) 

2. Рассчитывается минимально необходимый Ннеобх общий 

(статический +динамический напоры) напор при наибольшей подаче по 

формуле 











 ..стводмDNСН необх                         (26) 

где N-число этажей (включая подвал – для индивидуальных тепловых 

пунктов), для группы домов – число этажей самого высокого дома; C∙N 

- дополнительный статический напор, создаваемый сетевым насосом; 

С=3 – для стандартных домов, С=3,5- для домов повышенной 

комфортности; D=10 – для одиночных домов и D=15 – для группы 

домов, обслуживаемых ЦТП. 

3. Оценивается требуемый дополнительный напор, создаваемый 

регулируемым насосом: 

,вхнеобхтреб ННН                                    (27) 

4. Определяется требуемая мощность преобразователя частоты: 

    .,367/2,11,1 . кВтQНР номдвнссртребпч         (28) 

Величину КПД насосного агрегата нс  определяют как  
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,.номдвнс К    

где К- определяют по таблице 7 для расхода Qcp 

5. Определяется стоимость годовой экономии  электроэнергии 

(руб./год) по формуле 

   номдвнасэнэлСQнеобНвыхНэнэлСгодWWС .367/.годt.год   (29) 

где ΔWгод – электроэнергия, сэкономленная за год, кВт∙ч; tгод-число 

часов работы оборудования в течение года; Сэл.эн –цена 1 кВт∙ч 

электроэнергии, руб; Hвх, Нвых-напор до и после насоса. 

6. Определяется стоимость (руб/год) годовой экономии воды 

вследствие уменьшения напора: 

  ,10/07,0 водыгодсрнеобхвыхводыгодВгод СtQННСВС    (30) 

где ΔВгод - количество воды, сэкономленной за год, м
3
; Своды-цена 1м

3
 

воды с учетом очистки, руб; Нвых, Ннеобх -напор, обеспечиваемый 

хозяйственными насосами ЦТП. 

7. Оценивается ориентировочный срок окупаемости дополнительного 

оборудования Ток, лет: 

 ,/ год ВгодWЧРПок СССТ                            (31) 

где СЧРП- стоимость дополнительного оборудования ЧРП, включая 

установку. 

 

Пример 

Θср.чел = 7,84 м
3
/чел.в месяц, 

N = 15 – число этажей (включая подвал) для ЦТП. 

М = 504-число жителей в доме (14 этажный дом), 

С = 3-для стандартных домов (ЦТП) 

Д = 10-для одиночных домов (ЦТП), 
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Нвх = 10 м вод.ст., 

Нвых = 60 м  вод.ст., 

номдв.  = 0,8, 

Сэл.эн = 3 руб.за 1 кВт∙ч, 

Своды = 21,08 руб за 1 м
3
 холодной воды, 

СЧРП=(80000…420000) руб., включая доставку. 

Решение 

1. Определяется средний расход холодной воды в час на ИТП или 

ЦТП чмQср /, 3 : 

./49,5
720

50484,7

2430

3.
чм

МQ
Q

челср

ср 






  

2. ..5510153. стводмНнеобх   

3. ..451055. стводмНтреб   

4. ,6,1
8,064,0367

49,5452,1
кВтРПЧ 




  

где ;64,08,08,0.  номдвнс К   К определяется по таблице 7 

(К=0,8 при 6,0/ номср QQ ) 

5.     .38398,064,0367/3876049,55560год рубС W 
 

6.   .3379910/08,21876049,5556007,0 рубС Вгод   

7. .36,2
37638

89000

337993839

89000
годаТ ок 


  

СЧРП = 89000 – стоимость дополнительного оборудования ЧРП, 

включая установку. 
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Исходные данные 

Таблица 6 

 

 

Зависимость коэффициента К от отношения Qcp/Qном 

 

Таблица 7 

N вар Qcp.чел 

м
3
/мес 

N C D НВХ 

м вод.ст. 

Нвых 

м вод.ст. 

Сэл.эн 

руб за 1 

кВт/чел 

Своды 

руб за 

1 м
3 

1,16 7,84 4 3,5 15 7 32 1,48 21,08 

2,17 7,84 5 3,5 15 7 35 1,48 21,08 

3,18 7,84 6 3 10 9 33 1,48 21,08 

4,19 7,84 10 3 10 12 45 1,48 21,08 

5,20 7,84 15 3 10 12 62 1,04 21,08 

6,21 7,84 17 3 10 15 65 1,04 21,08 

7,22 7,84 6 3,5 10 7 35 1,48 21,08 

8,23 7,84 10 3,5 15 15 60 1,04 21,08 

9,24 7,84 13 3 15 15 59 1,48 21,08 

10,25 7,84 15 3 15 17 67 1,48 21,08 

11,26 7,84 17 3 15 20 70 1,48 21,08 

12,27 7,84 5 3,5 10 9 31 1,04 21,08 

13,28 7,84 10 3,5 10 10 55 1,04 21,08 

14,29 7,84 13 3,5 10 10 65 1,04 21,08 

15,30 7,84 17 3 15 10 75 1,04 21,08 

QCP/ 

QНОМ 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

К 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 1,0 1,02 1,025 1,03 1,035 1,04 
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6.ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 

 

В условия дефицита средств, выделяемых образовательным 

учреждениям на энергоснабжение, очень важно уметь правильно 

определять затраты и сбережения от внедрения энергосберегающих 

мероприятий и проектов, т.е. проводить их технико-экономическую 

оценку. В процессе технико-экономической оценки определяются 

следующие основные показатели: 

1) инвестиции (капитальные затраты), тыс.руб.; 

2) годовое сбережение от внедрения того или иного мероприятий, 

тыс.руб./год; 

3) срок окупаемости мероприятия, лет; 

4) прибыльность мероприятия, т.е. сколько рублей прибыли получено 

на каждый вложенный рубль.  

Инвестиции (I0) включают все затраты, связанные с общими 

вложениями на внедрение энергосберегающего мероприятия или 

проекта. Они включают следующие статьи затрат: 

1) проект; 

2) стоимость оборудования: 

3) стоимость материалов; 

4) монтаж и наладка; 

5) другие затраты; 

6) налоги. 

Годовое чистое сбережение (В) – чистые ежегодные сбережения, 

получаемые после внедрения энергосберегающего мероприятия или 

проекта.  

,CSВ                                               (32) 
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где S-сбереженная за год энергия (электрическая, тепловая и т.д.), 

Вт∙ч/год;  

С-стоимость единицы энергии, руб/кВт∙ч. 

Срок окупаемости (РВ) - время, которое необходимо чтобы 

инвестиции окупились, лет: 

,0

B

I
РВ                                                     (33) 

Исследования показывают, что многие энергосберегающие 

мероприятия, имеющие одинаковый срок окупаемости, дают разную 

прибыль при их внедрении. Поэтому для распределения мероприятий 

по прибыльности необходимо определить коэффициент чистой 

существующей прибыли. Коэффициент чистой существующей 

прибыли (NPVQ) - отношение чистой существующей прибыли (NPV) к 

общим инвестициям (I0): 

,
0I

NPV
NPVQ                                             (34) 

Наибольший NPVQ указывает на наиболее прибыльное 

мероприятие. 

Чистая существующая прибыль определяется по выражению: 

 
,

11
0I

r

r
BNPV

n







                                 (35) 

где r-реальная процентная ставка; n-экономический срок службы 

мероприятия. 

Реальная процентная ставка определяется по выражению: 

,
1 b

bn
r к




                                                    (36) 

где nr-номинальная процентная ставка (соответсвует заемной 

процентной ставки банка); b-уровень инфляции. 
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Пример 

Определить срок окупаемости и коэффициент чистой 

существующей прибыли при реконструкции системы освещения в 

учебном помещении. 

Геометрические размеры помещения: длина-6,3м., ширина-6,08 

м., высота -3,25 м., высота рабочей поверхности от уровня пола -0,8 м., 

средняя освещенность -400 лк (согласно СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03). В 

помещении установлено 12 двухламповых светильников ЛПО с 

лампами по 40 Вт, число часов работы светильников Tр=2250 ч/год. 

Предполагается замена существующих светильников на более 

эффективные.  

Решение 

В результате проведенного в программе Dialux расчета 

получаем, что для обеспечения освещённости в 425 лк достаточно 

установить 4 двухламповых светильника АОТ PRS 258 с лампами по 58 

Вт. Стоимость одного светильника составляет -1200 руб. стоимость 1 

кВт/ч электроэнергии 3 руб/кВт∙ч. 

Годовое потребление электроэнергии системой внутреннего 

освещения определяется по формуле: 

,ПРАИГустгод ККТРW   

где устР – суммарная установленная мощность всех светильников 

системы освещения; ТГ- число часов работы в году принимаем  ТГ 

=2250 час., KИ -коэффициент использования, KИ = 0,8; КПРА -

коэффициент потерь в ПРА. Для электромагнитных ПРА КПРА =1,22, 

для электронных КПРА=1,05. 

До реконструкции: 

./16,210822,18,0225096,0.. годчкВтW рдгод   
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После реконструкции: 

./94,101822,18,02250464,0.. годчкВтW рпгод   

Годовая экономия составит: 

./22,108994,101816,2108 годчкВтWгод  , что в 

финансовом выражении составит 

В=1089,22∙3≈3268 руб./год 

Установка 4 светильников AOT PRS 258 обойдётся в  

.4800120040 рубI   

На сегодняшний момент по рублям расчетная номинальная 

процентная ставка банков nГ=23%, а уровень инфляции b=12% (данные 

на 2014 г.) 

Срок окупаемости модернизации системы освещения: 

.47,1
3268

48000 года
В

I
РВ   

Чистый дисконтированный доход: 

   
.,15280,454800

1,0

1,011
3268

11
10

0 рубI
r

r
BNPV

n











 

где .10,1,0
12,01

12,023,0

1
летn

b

bn
r Г 









  

Индекс доходности: 

.18,3
4800

45,15280

0


I

NPV
NPVQ  
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Исходные данные 

Таблица 8 
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7.ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЁТ ГЛУБОКОЙ 

УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ВЛАЖНЫХ ГАЗОВ 

 

Влажные газы возникают при сжигании водородосодержащих 

топлив (природный газ, попутный нефтяной газ, мазут) и влажных 

твердых топлив (уголь, торф, горючие сланцы) в котельных, 

промышленных печах аппаратах с погружными горелками и других 

топливоиспользующих установках. Влагосодержание продуктов 

сгорания может составлять 100 и более граммов на килограмм сухого 

газа. Тепло таких газов можно полезно использовать. Если при этом 

происходит конденсация водяных паров, то этот процесс называют 

глубокой утилизацией тепла влажных газов [6]. 

Глубокая утилизация теплоты влажных газов дает ряд 

технических преимуществ; 

- при ее осуществлении используется не только физическая 

теплота газов, но и теплота конденсации содержащихся в них паров; 

- процесс передачи тепла становится гораздо интенсивнее и для 

утилизации можно использовать теплообменные аппараты с 

существенно меньшей поверхностью нагрева; 

- при конденсации влаги из продуктов сгорания в ней 

растворяется часть окислы азота, что положительно влияет на 

состояние окружающей среды; 

- образовавшийся конденсат можно использовать на 

технологические нужды. 

Для утилизации тепла влажных газов применяются 

поверхностные и контактные теплообменные аппараты. Если 

используются аппараты поверхностного типа, то их теплообменная 

поверхность должна быть защищена от коррозии. 
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     Расчет систем утилизации влажных газов существенно 

сложнее, чем обычных тепловых ВЭР, поскольку процесс теплообмена 

сопровождается процессом массообмена. При этом ошибки расчета 

таких утилизационных установок могут привести к негативным 

последствиям. На выходе из теплообменников-утилизаторов 

необходимо поддерживать вполне определенные температуры и 

концентрации влажных газов, так как нельзя допустить конденсации 

содержащихся в них паров в дымовых трубах и газоходах. При 

нагревании холодных газов возникает возможность обмерзания 

поверхности теплообмена, которая ухудшает работу теплообменного 

аппарата и может привести к выходу его из строя. 

При расчете систем утилизации влажных газов необходимо 

решить два вида задач. К первому виду относится определение 

количества влаги в парогазовых смесях, которое определяет 

количество тепла, выделяющееся при конденсации и интенсивность 

теплообмена при охлаждении газа. Второй вид задач связан с 

определением площади поверхности теплообмена конденсационных 

теплообменников-утилизаторов или определением их тепловой 

нагрузки и параметров теплоносителей на выходе для аппаратов с 

заданной конструкцией и площадью теплообменной поверхности. 

Вторая группа задач относится к определению площади 

поверхности теплообменных аппаратов, предназначенных для 

утилизации теплоты влажного воздуха. Чаще всего такие аппараты 

представляют собой газожидкостные калориферы с гладкими или 

оребренными трубками. Если температура холодного теплоносителя 

ниже температуры точки росы горячего теплоносителя, то в 

теплообменном аппарате происходит процесс конденсации пара из 

парогазовой смеси. Полная теплота, передаваемая в таких 
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теплообменниках, складывается из теплоты охлаждения газов и тепла 

конденсации водяных паров. 

Процесс передачи тепла в теплообменниках с влаговыпадением 

существенно интенсивнее, чем в обычных теплообменниках. 

При небольшом изменении температуры теплообменной 

поверхности и если конденсация имеет место на всей поверхности 

теплообмена, то определение площади поверхности теплообменного 

аппарата может быть проведено по методу коэффициента 

влаговыпадения. При выпадении влаги из парогазовой смеси для 

теплообменного аппарата с гладкими трубами площадь теплообменной 

поверхности F может быть рассчитана по следующим формулам: 

              ;
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1
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где Q - тепловая нагрузка теплообменного аппарата; К-

коэффициент теплопередачи; t -средняя логарифмическая разность 

температур в теплообменном аппарате ; 1 , 2 -коэффициенты 

теплоотдачи со стороны горячего и холодного теплоносителя при 

сухом теплообмене;  -термическое сопротивление стенки;  -

коэффициент влаговыпадения, представляющий собой отношение 

количества полного тепла, передаваемого в теплообменном аппарате к 

количеству явного тепла. 

      Для расчета коэффициента влаговыпадения используют 

выражение: 
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где H -разность энтальпий, t -разность температур на входе в 

теплообменный аппарат и на выходе из него. 
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       При тепловом конструктивном расчете теплообменного 

аппарат задают общее количество передаваемого в нем тепла, а 

следовательно, и разность энтальпий на входе и на выходе. 

Неизвестным является значение температуры на выходе. Определить 

это значение при малом изменении температуры холодного 

теплоносителя (и поверхности теплообмена) можно следующим 

образом. В Н-d –диаграмме процесс обработки воздуха при малом 

изменении температуры представляет собой прямую линию, 

соединяющую точки, соответствующие состоянию влажного газа на 

входе в теплообменник и состоянию насыщенных водяных паров при 

средней температуре поверхности теплообмена (их положение 

соответствует кривой насыщения и температуре поверхности). 

Конечная температура влажного газа лежит на пересечении линии 

обработки воздуха и линии постоянной энтальпии, соответствующей 

параметрам влажного газа на выходе (рис.2).  Определенная таким 

образом температура позволяет найти коэффициент влаговыпадения и 

рассчитать площадь поверхности теплообмена по приведенным выше 

формулам. 

 

Рис.2  Процессы в Н-d –диаграмме 
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В большинстве случаев в теплообменниках для утилизации тепла 

влажных газов используются оребренные поверхности теплообмена. 

Тогда для расчета коэффициента теплопередачи со стороны 

оребренной поверхности справедливы формулы: 

),1(
1
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21
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     (39) 

где oop FF - коэффициент развития поверхности в 

оребренном теплообменнике;   - КПД оребренной поверхности; p - 

КПД ребра, вычисляемый по   известным  формулам, либо 

номограммам. Необходимо помнить, что в случае движения влажных 

газов КПД ребра изменяется. Его можно приближенно вычислить по 

тем же формулам, что для сухих ребер, но коэффициент теплоотдачи, 

входящий в эти формулы вычисляется в этом случае с учетом 

коэффициента влаговыпадения: 

                                .1влажн1                                             (40) 

Часто возникает задача поверочного расчета теплообменного 

аппарата, в котором неизвестной величиной является количество 

передаваемого тепла, а площадь поверхности и начальные параметры 

теплоносителей считаются заданными. В этом случае необходимо 

предварительно задаться конечной температурой холодного 

теплоносителя. Далее определяется тепловая нагрузка, коэффициент 

влаговыпадения, коэффициент теплопередачи и вычислить новое 

значение тепловой нагрузки по заданной площади поверхности 

аппарата. Дальнейший расчёт проводится методом подбора задаваемой 

конечной температуры холодного теплоносителя, поскольку метод 

последовательных приближений при решении этой задачи обычно не 

сходится. 

 Пример 
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Определить экономию тепловой энергии при установке 

теплообменника для утилизации тепла влажных продуктов сгорания. 

Теплообменник представляет собой калорифер с оребренными 

трубками с площадью оребренной поверхности 114 м
2
. 

Температура поступающих в теплообменник газов составляет 

135
о
С, их влагосодержание – 0,12 кг/кг. Продукты сгорания служат для 

предварительного подогрева воды, поступающей в теплообменник с 

температурой +9
о
С. Коэффициент теплоотдачи при сухом теплообмене 

со стороны воздуха составляет 22,1 Вт/(м
2·К), со стороны воды – 11000 

Вт/(м
2·К). Расход газов через теплообменник составляет 1,48 кг/с, 

расход жидкости 7,0 кг/с. 

Ребра изготовлены из алюминия, их толщина – 0,5 мм, высота – 

10 мм, коэффициент развития поверхности при оребрении – 10. 

Решение 

Зададим конечную температуру воды на выходе из 

теплообменника – 25
о
С. Тепловая нагрузка теплообменника при этом 

составит 

Вт.104,470)925(42000,7)( 3
1222  ttcGQ p  

Энтальпия газов на входе в аппарат может быть определена по 

H-d- диаграмме или вычислена по формуле: 

);)(( пара11111 pp ctrxctH   

; 0,466)98,11352480(12,0005,11351 кгкДжH   

Энтальпию газов на выходе из аппаратов найдем из выражения: 

;
G

Q
HH

1

11   
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кДж/кг.,
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 Температура газов на выходе из аппарата находится по Н-d-

диаграмме на линии, соединяющей точки, соответствующие 

начальным параметрам газа и средним параметрам воды (см. 

приложение), и составляет Ct


6,351   

Температура точки росы на выходе газов из теплообменника 

составляет 32
о
С. Таким образом, она выше, чем температура холодного 

теплоносителя, и конденсация пара из влажного газа имеет место на 

всей поверхности  теплообмена. 

По полученным значениям температуры и энтальпии вычислим 

коэффициент влаговыпадения. теплоемкость дымовых газов берем из 

таблицы [7] равной pc =1,10 кДж/(кг∙К). 

20,3
)6,35135(10,1

2,1480,466
;

)( 11
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Вычисляем  среднюю логарифмическую разность температур в 

теплообменнике, приводя перекрестноточную схему движения 

теплоносителей к противоточной: 
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Для вычисления коэффициента теплопередачи необходимо 

найти КПД влажного ребра. Определяем параметр m: 

;
2








m   .5,3520.3

2040005,0

1,222





m  
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Эффективность круглого ребра может быть определена по 

номограмме или вычислена по формуле: 

.935,0
)3 018,0039,0010,05,35(

)3 018,0039,0010,05,35(
;

3

)3
0(

0

0

0 





th

ddmh
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КПД оребренной поверхности: 

.942,0)935,01(
10

110
1)1(

1
1 0 





 n




  

Коэффициент теплопередачи со стороны оребренной 

поверхности (термическим сопротивлением стенки трубы 

пренебрегаем): 

.7,62
11000/10)62,310942,01,21(1

1

)(1

1

21










K  

Новое значение тепловой нагрузки теплообменника: 

Вт.
3

103,4207,581147,62;л  QtFKQ  

Новое значение температуры воды на выходе из аппарата: 

.3,23
2,40,7

4,404
9

22

12 C
cG

Q
tt

p








  

Принимаем новое значение температуры воды на выходе 

средним между первым приближением и вновь полученным значением 

t2=24,2ºC. 

Повторяем расчеты, пока тепловая нагрузка теплообменника не 

будет меняться более чем на 1%. 

В результате получаем окончательное значение тепловой 

нагрузки, температуры воды на выходе из теплообменника, а также 

температуры влагосодержания (по H-d-диаграмме) парогазовой смеси 

на выходе из теплообменника. 
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кг/кг.047,0;6,40Вт;105,451;4,24 11
3

2  xCtQCt


 

Исходные данные 

 

Таблица 9 

 

№ 

варианта 

F,м
2 

1t 
0
C ,1x кг/кг 2t  ,

0
C 1t  ,

0
C G1,кг/c G2,кг/c 

1,16 50 165 0,08 6 35 1,0 3,0 

2,17 60 160 0,085 7 34 1,1 3,5 

3,18 70 155 0,09 8 32 1,2 4,0 

4,19 80 150 0,095 9 30 1,3 4,5 

5,20 90 145 0,10 10 29 1,42 5,0 

6,21 100 140 0,11 9 27 1,44 5,5 

7,22 110 135 0,12 8 25 1,46 6,0 

8,23 120 130 0,13 7 23 1,52 6,5 

9,24 130 135 0,12 6 25 1,6 7,0 

10,25 140 140 0,11 5 27 1,7 7,5 

11,26 150 145 0,10 6 29 1,8 8,0 

12,27 160 150 0,95 7 31 1,9 8,5 

13,28 170 155 0,9 8 33 2,0 9,0 

14,29 180 160 0,85 9 35 2,2 9,5 

15,30 190 160 0,8 10 36 2,4 10,0 

Данные, которые не указаны в таблице, берутся из примера решения.8.  
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8. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Известно, что системы вентиляции являются вторым по 

значимости, а для общественных и промышленных зданий нередки и 

первым, потребителем тепловой энергии после системы отопления. 

Помимо тепловой энергии приточные вентиляционные системы 

потребляют электрическую энергию, на соотношения между ними 

таково, что тепловая энергия составляет примерно 90% общего 

потребления энергоресурсов. 

Среди энергосберегающих мероприятий, связанных с 

совершенствованием процессов и элементов вентиляционных систем, 

можно выделить: 

- правильный подбор вентилятора в соответствии с 

аэродинамической характеристикой сети; 

- применение частотно- регулируемого электропривода 

вентиляторов с целью регулирования расхода воздуха; 

- тепловую изоляцию воздуховодов в местах прокладки с 

пониженной температурой воздуха; 

- использование теплоты вентиляционных выбросов; совместное 

применение общеобменной и местной вентиляции. 

 

Воздушные завесы 

 

Воздушные завесы предназначены для исключения (полного или 

частичного) проникновения холодного воздуха в обогреваемое 

помещение через открытую дверь или ворота. С этой цель в створе 

двери или ворот создается зона повышенного давления, что 

достигается направленным потоком воздуха в виде плоской  струи, 

имеющего высокую скорость. Воздушная завеса препятствует 
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проникновению холодного воздуха внутрь помещения и выходу 

теплого воздуха из помещения. 

Расход воздуха через проем двери или ворот зависит от разности 

давлений и температур внутри и снаружи, а также направления и 

скорости ветра. Теплый воздух внутри помещения имеет меньшую 

плотность по сравнению с холодным воздухом. Это вызывает разницу 

давлений в проеме двери. Холодный наружный воздух врывается в 

помещение через нижнюю часть проема двери, а теплый выдавливается 

через верхнюю часть. 

Тепловые потери из-за проникновения холодного воздуха через 

незащищенные двери и ворота пропорциональны расходу холодного 

воздуха проникающего в помещение, и разности температур 

внутреннего и наружного воздуха. Задача включается в определении 

расхода воздуха через проем ворот или двери. Существует несколько 

методик расчета расхода. Если температура внутреннего и наружного 

воздуха известны, то могут быть определены их плотности и, 

следовательно, разница давлений и расход воздуха через дверной 

проем. С учетом действия ветра расход воздуха может быть определен 

из уравнения [8]: 

  ,225,0333,0
5,0

ВР
  HgqKBHL                   (41) 

где В- ширина двери, м; Н-высота двери ,м; Кq- коэффициент расхода 

воздуха ( для незащищенных дверей 0,8- 1,0); g = 9,81 м/c
2
, ускорение 

свободного падения;  - разница плотностей воздушных масс;  - 

средняя плотность воздушных масс; v- скорость ветра под углом к 

двери, м/с; 0,25- частотный фактор направления ветра. Общих расходов 

воздуха через открытую дверь представляет собой сумму расходов, 

образующихся вследствие разницы давлений и воздействия ветра. 
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Воздушная завеса создает барьер в открытом проеме двери, 

который предотвращает нежелательный расход воздуха. 

Эффективность завесы определяется коэффициентом расхода воздуха 

через ворота (дверь), который зависит от расхода воздуха в завесе, 

конструкции завесы (односторонняя или двухсторонняя, угла подачи 

воздуха). 

 При проектировании воздушных завес у ворот (двери) 

необходимо определить 
ВР

L  - количество наружного воздуха, 

врывающегося в ворота при работе завесы, в м/ч; Q-расход тепла на 

нагрев наружного воздуха, врывающегося в помещение, в кВт; b- 

ширину щели завесы в м; L3-расход воздуха на завесу в м
3
/ч. 

При проектирование завес у дверей общественных зданий 

количество наружного воздуха, проникающего в помещение можно 

рассчитать, например пользуясь формулой для 
ВР

L . 

Для производственных помещений массовый расход наружного 

воздуха Gвр (кг/c), поступающего через ворота при отсутствии завесы, 

согласно рекомендациям [9], можно найти, руководствуясь правилами 

расчета аэрации. Для зданий со сравнительно небольшими 

тепловыделениями 

                           ,
ВР

FKAG                                         (42) 

где А и   - расходы воздуха, определяемые в зависимости от 

расчетной температуры tН наружного воздуха для проектирования 

отопления. Эти величины находятся по табл. 10; К- условный 

коэффициент, для ворот размером 3х3 м коэффициент К равен 0,25, для 

ворот размером 4х4 м- 0,20; v-скорость ветра в м/c; F- площадь сечения 

шахт и открываемых фрамуг в фонарях в м (значение А и   

приведены в табл. 10 [9]). 
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Тепловая мощность (кВт), необходимая для нагрева воздуха, 

врывающегося в ворота, без завесы находятся по формуле: 

                              ,kttcGQ
HBBP p                               (43) 

где 
BP

G -массовый расход врывающегося воздуха (кг/c), pc -

теплоемкость воздуха (кДж/(кг-К)), tB- температура внутреннего 

воздуха; tН- температура наружного воздуха; k-коэффициент, 

учитывающий фактическое время открывания ворот в течение часа 

( 60k , - время открывания ворот в минутах). 

Тепловая мощность (кВт), необходимая для нагрева воздуха, 

врывающегося в ворота с работающей завесой, находиться по формуле: 

                            ,
3

kttcGQ
HBBP p                                     (44) 

Значение А и   при определении наружного воздуха, 

поступающего через ворота при отсутствии воздушной завесы                                                                                                                     

Таблица 10 

Разме

ры 

ворот, 

м 

Внутрення

я 

температур

а воздуха, 

ºС 

Значе

ния 

  и 

А, 

кг/с 

Температура наружного воздуха tН, ºС 

-10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

3х3 и 

4х4 

+5 

+15 

  - 

- 

- 

1,27 

1,27 

1,4 

1,38 

1,5 

1,46 

1,55 

1,51 

1,58 

1,55 

1,6 

3х3 +5 

+15 

А 6,0 5,0 

6,5 

5,8 

7,3 

6,6 

8,0 

7,4 

8,8 

8,1 

9,4 

8,9 

10,0 

4х4 +5 

+15 

А 10,0 

12,7 

11,6 

13,9 

13 

15 

14,5 

16,3 

16 

17,5 

17,5 

18,8 

19 

20 

 

Расчет воздушной завесы производится по графику, 

приведенному на рис.3. На графике приведены кривые всасывания и 
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нагнетания. Кривыми нагнетания следует пользоваться, когда ворота 

находятся под непосредственным воздействием ветра. Угол наклона 

струи воздуха к плоскости ворот при боковых завесах рекомендуется 

задавать  = 45º; для нижних завес во избежание «налипания» струи на 

пол следует ограничиться углом  = 40-35º. При расчете завес с 

нижней подачей следует использовать кривой всасывания. По оси 

абсцисс отложено относительное количество воздуха, которое 

необходимо подавать тепловой завесой (
3

3 BP
GGq  , здесь 

3
G  - расход 

воздуха, обеспечиваемый завесой; 
BP

G  - расход воздуха, 

врывающегося в помещение при наличии тепловой завесы), Kq- 

коэффициент расхода воздуха (относительный расход воздуха, 

прорывающегося в помещение) при работающей тепловой завесе. Чем 

больше производительность по воздуху тепловой завесе, тем меньше 

относительная доля воздуха, прорывающегося в помещение. В 

расчетах производительности тепловой завесы по воздуху задаются 

величиной Kq и по графику на рис.3 находят 
3

3 BP
GGq  , а затем 

необходимый расход воздуха, как  qG
3

3

BP
G . 

 

Рис. 3  Зависимость коэффициента расхода от относительного 

расхода воздуха в завесе 
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   Расход тепла (кВт·ч) за период времени и (в часах) без 

действующей завесы: 

                            ,knttcGQ HBpn BP
                            (45) 

     Расход тепла (кВт ч) за период времени n (в часах) с 

действующей завесой: 

                               ,
3

knttcGQ cppn BBP                        (46) 

     Расход тепла на прогрев воздуха, врывающегося в помещение, 

учитывается в тепловом балансе при расчете отопления. 

     Относительная экономия тепловой энергии (относительное 

снижение потерь через проемы) при работающей тепловой завесе 

может быть вычислена по следующей формуле: 

           ,1
з

пот




















P

H

P

B

P

B

q

q

q

tt

tt
qK

qK

K

Q

Q
             (47) 

где - тепловые потери через проем без действующей тепловой 

завесы. 

       Если тепловой баланс здания представить как 

                            ,
ТВПОТИНФОГР

QQQQQ
P

O
                       (48) 

где 
P

O
Q  – максимальная  (при расчетных условиях) нагрузка по 

отоплению, а (
ПОТ

Q - тепловые потери, связанные с проникновением 

холодного воздуха без действующей тепловой завесы, то 

относительное уменьшение максимальной отопительной нагрузки при 

действующей тепловой завесе (
З

O
Q ) можно записать в виде 
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Q

Q
з

З

P

O

ПОТ

Q
1                       (49) 

Уравнение получено при условии неизменности остальных 

составляющих теплового баланса. В уравнение входят два параметра: 

доля потерь через незащищенный проем от максимальной 

отопительной нагрузки и температура воздуха, подаваемого в 

помещение воздушной тепловой завесой. 

 

Пример 

Рассчитать энергосберегающий эффект от применения 

воздушной тепловой завесы у ворот производственного помещения при 

следующих условиях: размер ворот 4х4 м; площадь сечения шахт 

F=2м
2
; расчетная температура наружного воздуха нt = -26 ºC; 

внутренняя температура вt = +15 ºC, скорость ветра v = 3 м/c, ворота 

остаются открытыми в течении  20 мин ежечасно. Завеса 

двухсторонняя с боковой подачей воздуха. 

Решение 

Пользуюсь табл. 10, определим количество воздуха, 

поступающего в помещение через ворота при отсутствии завесы: 

  ,
ВР

FKAG     ;кг/с5,202320,05,13,16
ВР

G  

;кг/ч7380036005,20
ВР

G  

Задаемся 
q

K =0,4 ( при 
q

K →0 производительность завесы по 

воздуху будет максимальной); тогда массовый расход воздуха, 

прорывающегося в помещение при наличие тепловой завесы, будет 
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ВРВР
4,0 G

з
G  ;         ;/29520738004,0

ВР
чкг

з
G  ; 

./2,83600/29520
ВР

скг
з

G   

По графику на рис. 3 определяем, что относительный расход 

воздуха, подаваемого воздушной завесой, составляет q = 0,65. 

Массовый расход воздуха, подаваемого воздушной завесой составляет 

кг/ч.191882952065,0
з ВР


з

GqG  

Тепловая мощность, затрачиваемая на подогрев воздуха: 

- без завесы 

Q=20,5·1,005· [15-(-26)] · (20/60)=281,6 кВт; 

-с завесой производительностью 19188 кг/ч по воздуху 

Q=8,2·1,005· [15-(-26)] · (20/60)=112,7 кВт. 

Максимальная экономия тепловой энергии будет при 
q

K →0 и 

теоретически составит 281,6 кВт, при этом расход воздуха, 

подаваемого завесой должен быть 73800 кг/ч. 

 

Исходные данные 

Таблица 11 

№ 

вари-

анта 

Размеры 

ворот, м 

F,м
2
 

Ht ,ºC Bt ,ºС V, м/c K  ,мин 

1 3х3 1,2 -10 +15 5 0,25 10 

2 4х4 2 -15 +16 4,9 0,2 11 

3 3х3 1,3 -20 +17 4,8 0,25 12 

4 4х4 2,1 -25 +18 4,7 0,2 13 

5 3х3 1,4 -30 +19 4,6 0,25 14 

6 4х4 2,2 -35 +20 4,5 0,2 15 
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7 3х3 1,5 -40 +25 4,4 0,25 16 

8 4х4 2,3 -40 +15 4,3 0,2 17 

9 3х3 1,6 -35 +16 4,2 0,25 18 

10 4х4 2,4 -30 +17 4,1 0,2 19 

11 3х3 1,7 -25 +18 40 0,25     20 

12 4х4 2,5 -20 +19 3,9 0,2 21 

13 3х3 1,8 -15 +20 3,8 0,25 22 

14 4х4 2,6 -10 +21 3,7 0,2 23 

15 3х3 1,75 -10 +22 3,6 0,25 24 

16 4х4 1,9 -15 +23 3,5 0,2 25 

17 3х3 1,65 -20 +24 3,4 0,25 26 

18 4х4 1,8 -25 +25 3,3 0,2 27 

19 3х3 1,55 -30 +15 3,2 0,25 28 

20 4х4 1,7 -35 +16 3,1 0,2 29 

21 3х3 1,45 -40 +17 3,0 0,25 30 

22 4х4 1,6 -40 +18 2,9 0,2 28 

23 3х3 1,35 -35 +19 2,8 0,25 26 

24 4х4 1,5 -30 +20 2,7 0,2 24 

25 3х3 1,25 -25 +21 2,6 0,25 22 

26 4х4 2 -20 +22 2,5 0,2 20 

27 3х3 1,15 -15 +23 2,4 0,25 18 

28 4х4 2,25 -10 +24 2,3 0,2 16 

29 3х3 1,1 -10 +25 2,2 0,25 14 

30 4х4 2,45 -40 +15 2,1 0,2 12 
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9. РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОТЕРЬ НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ 

ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИ НАЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ 

В настоящем разделе приводится последовательность расчета и 

расчетные формулы для вычисления тепловых потерь трубопроводов 

[10]. Входящие в формулы расчетные величины должны быть 

представлены в единицах измерения, указаны в таблице 12. 

 

Используемые единицы измерения расчетных величин 

Таблица 12 

Расчетный параметр Обозначение Единица измерения 

Исходные данные для расчета 

Начальная температура воды в 

трубопроводе 

Температура воздуха 

Наружный диаметр трубопровода 

Длина трубопровода 

Скорость ветра 

Расход теплоносителя 

 

Tw 

TB 

DП 

L 

U 

GB 

 

ºC 

ºC 

мм 

м 

м/с 

т/ч 

Промежуточные значения и результаты расчета 

Часовые тепловые потери трубопровода 

Коэффициент конвективной теплоотдачи 

Коэффициент лучистой теплоотдачи 

Коэффициент полной теплоотдачи 

Теплопроводность воздуха 

Кинематическая вязкость воздуха 

Критерий Рейнольдса 

Поправка на скорость воздуха 

Q 

αк 

αл 

αп 

λв 

VB 

Re 

βu 

ккал/час 

ккал/(ч·м
2
·ºC) 

ккал/(ч·м
2
·ºC) 

ккал/(ч·м
2
·ºC) 

ккал/(ч·м
2
·ºC) 

м
2
/с 

- 

- 
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Поправка на угол обдувания 

Коэффициент излучения абсолютно 

черного тела 

Степень черноты поверхности 

трубопровода 

Теплоемкость воды 

Снижение температуры воды 

βφ 

 

С0 

 

ξП 

Сw 

∆Tw 

- 

 

ккал/(ч·м
2
· (ºК)

4
) 

 

- 

ккал/(кг·ºC) 

ºC 

 

 

Поправочные коэффициенты на ветровое давление и скорость воздуха 

Таблица 13 

Тип местности Поправка на 

ветровое давление 

βр 

Поправка на скорость 

воздуха βu 

 

Открытая – побережья 

морей и озер, 

пустыни, степей, 

лесостепи, тундра 

 

0,75 

 

0,866 

Пересеченная – город-

ские территории, 

лесные массивы и др., 

с препятствиями 

высотой до 10м. 

 

 

0,5 

 

 

0,707 

Городская – городские 

районы с застройкой 

зданиями высотой 

более 20 м. 

 

0,4 

 

0,632 

 

 

Поправочные коэффициенты от угла обдувания 

Таблица 14. 

φ, град 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

βφ 1 1 0,98 0,95 0,87 0,77 0,67 0,60 0,55 
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Последовательность расчета 

1. Определяем по таблицам приложения А теплофизические 

характеристики воздуха В и В при заданной его температуре. В 

расчете следует использовать  значения, выбираемые непосредственно 

из таблиц, без всяких переводных коэффициентов, так как они 

включены в расчетные формулы. 

2. По таблице 13 определяем поправочный коэффициент на 

скорость воздуха βu в зависимости от типа местности. 

3. Определяем значение поправки на угол обдувания 

трубопровода  βφ, приравнивая его среднему значению 0,821, или, если 

известен угол обдувания, определяя его по таблице 14. 

4. Определяем критерий Рейнольдса для воздуха:    

                                 ВnDuU   1000Re                                   (50) 

5. Определяем коэффициент конвективной теплоотдачи.  

Если значение критерия Рейнольдса меньше 1000, то вычисление 

проводим по формуле: 

                     nDк В 
5,0

Re3,4                                  (51) 

В противном случае вычисление проводим по формуле: 

                                nDк В 
6,0

Re16,2                              (52) 

6. Определяем степень черноты поверхности трубопровода ξП 

приравнивая ее среднему значению 0,9, или обосновываем другое 

значение по справочной литературе. 

7. Определяем коэффициент лучистой теплоотдачи: 

       
      

ВП

ВПП

ТТ

ТТ






44

Л

100/273100/27397,4 
                 (53) 

8. Определяем полный коэффициент теплоотдачи: 
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                                                П = K + Л                                             (54) 

9. Определяем часовые тепловые потери трубопроводом: 

                              1000/ППП ВТTLDQ                               (55) 

10. Определяем потери тепла, за расчетный период времени, 

Гкал/час: 

                                         1000000/24 NQQN                                   (56) 

где N – кол-во суток в расчётном периоде времени. 

Дальнейшие действия следует выполнять, если есть опасения, 

что снижение температуры на участке велико и расчет следует 

выполнять по нелинейной зависимости. Для дальнейшего расчета 

должен быть известен расход теплоносителя на участке. 

11. Определяем модуль показателя экспоненты AL: 

                                 
w

GLDAL  6
10/ПП                                 (57) 

 Если полученное значение незначительно отличается от 0, то  

погрешность расчета теплопотерь составляет примерно половину 

вычисленного значения. Так, если полученное значение равно 0,05, 

можно откорректировать значение теплопотерь в соответствии с 

определенной погрешностью:  

                                              21 ALQQ                                          (58) 

12. Если значение модуля показателя экспоненты AL больше 

0,05, или если  требуется более высокая точность расчета, вычисляем 

снижение температуры теплоносителя на участке за счет теплопотерь 

по экспоненциальной зависимости: 

                                     AL

BWW eTTT


 1                                   (59) 

13. Определяем конечную температуру теплоносителя, чтобы 

убедиться, что трубопровод не перемерзнет:  
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                                          WWWK TTT                                             (60) 

14. Определяем уточненное значение теплопотерь: 

                                       WW TGQ 1000                                          (61) 

15. Определяем уточненные потери тепла за расчетный период 

времени в соответствии с п. 10. 

 

Пример 

Требуется определить потери теплоты подающим 

трубопроводом за февраль при следующих исходных данных: 

Dп = 426 мм, L = 750 м, Тw=78ºC, TB = -21ºC, UB=6,4м/с, Gw=460 т/час, 

N=28 сут., местность пересеченная. 

Решение 

1. Определяем по таблицам приложения А при Тв= -21ºС: 

В =1,953, В =11,69. 

2. По таблице 1 определяем для пересеченной местности:  

βu=0,707. 

3. Принимаем по среднему значению: βφ=0,821. 

4. Вычисляем: Re=1000·6,4·0,707·426/11,69=164890. 

5. Вычисляем: к =2,16·0,821·1625670,6·1,953/420=10,975. 

6. Принимаем по среднему значению: ξП = 0,9. 

7. Вычисляем: αл = 4,97·0,9·(((78+273) / 100) · 4-((-21+273)/100) 

·4) / (78+21) = 4,348. 

8. Вычисляем: αп =10,975+4,348=15,323. 

9. Вычисляем: Q=16,08·3,14·420·750·(78+21)/1000 = 1522392 

ккал/ч. 

10. Вычисляем:  AL=16,08·3,14·420·750/(106·460)=0,03343. 
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Cледовательно, теплопотери были определены с погрешностью 

около 0,03343/2·100=1,7%. Вычислений по нелинейной зависимости не 

требуется. Для коррекции значения теплопотерь вычисляем: 

Q=1522392·1(1-0,03343/2)=1496945 ккал/ч. 

11. Вычисляем: ∆Тw = 1496945/(106·460) = 3,254ºС. 

12. Вычисляем: QN = 24·1496945·28/1000000 = 1005,95 Гкал.  

При вычислении по экспоненциальной зависимости получили бы 

следующие результаты:   

∆Тw=(78+21) · (1-e
0,03343

)=3,255ºC;   

Q=1000·460·3,255=1497300 ккал/ч;  

QN=24·1497300·28/1000000=1006,2 Гкал. 

 

Исходные данные 

Таблица 15 
№ варианта Дп,мм L, м Тw, ºC Тв, ºC V,м/с Gw,т/ч N, cут 

1,16 300 500 75 -5 3,5 340 31 

2,17 350 600 77 -10 3,6 380 30 

3,18 400 700 79 -15 3,7 420 30 

4,19 450 800 81 -20 3,8 480 31 

5,20 500 900 83 -25 3,9 510 31 

6,21 550 1000 85 -30 4,0 590 28 

7,22 600 1500 90 -35 4,1 630 30 

8,23 550 1300 88 -40 4,2 590 31 

9,24 500 1200 86 -32 4,3 510 28 

10,25 450 1100 84 -28 4,4 480 30 

11,26 400 950 82 -26 4,5 420 31 

12,27 350 850 80 -24 4,6 380 30 

13,28 300 750 78 -22 4,7 310 31 

14,29 250 650 76 -18 4,8 290 30 

15,30 200 550 74 -16 4,9 250 31 
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Коэффициенты теплопроводности воздуха В ·10
2
 

Таблица 16 

Тв, ºС 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т
в
<

0
 

-40 1,82 1,813 1,806 1,799 1,792 1,785 1,778 1,771 1,764 1,757 

-30 1,89 1,883 1,876 1,869 1,862 1,855 1,848 1,841 1,834 1,827 

-20 1,96 1,953 1,946 1,939 1,932 1,925 1,918 1,911 1,904 1,897 

-10 2,03 2,023 2,016 2,009 2,002 1,995 1,988 1,981 1,974 1,967 

0 2,10 2,093 2,086 2,079 2,072 2,065 2,058 2,051 2,044 2,037 

Т
в
>

0
 

0 2,10 2,106 2,112 2,118 2,124 2,130 2,136 2,142 2,148 2,154 

10 2,16 2,167 2,174 2,181 2,188 2,195 2,202 2,209 2,216 2,223 

20 2,23 2,237 2,244 2,251 2,258 2,265 1,272 2,279 2,286 2,293 

30 2,30 2,307 2,314 2,321 2,328 2,335 2,342 2,349 2,356 2,363 

40 2,37 2,376 2,382 2,388 2,394 2,400 2,406 2,412 2,418 4 

 

Коэффициент кинематической вязкости воздуха В ·10
6
 

Таблица 17 

Тв, ºС 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Т
в
<

0
 

-40 10,04 9,959 9,878 9,797 9,716 9,653 9,554 9,473 9,392 9,311 

-30 10,08 10,72 10,65 10,57 10,50 10,42 10,34 10,27 10,19 10,12 

-20 11,79 11,69 11,59 11,49 11,39 11,30 11,20 11,10 11,00 10,90 

-10 12,43 12,37 12,30 12,24 12,17 12,11 12,05 11,98 11,92 11,85 

0 13,28 13,20 13,11 13,03 12,94 12,86  12,77 12,69 12,60 12,52 

Т
в
>

0
 

0 13,28 13,37 13,46 13,54 13,63 13,72 13,81 13,90 13,98 14,07 

10 14,16 14,25 14,34 14,43 14,52 14,61 14,70 14,79 14,88 14,97 

20 15,06 15,15 15,25 15,43 15,44 15,53 15,63 15,72 15,81 15,91 

30 16,00 16,10 16,19 16,29 16,38 16,48 16,58 16,67 16,77 16,85 
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